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Примітки:
1. Кольорове маркування кабелю може бути іншим
2. Полярність сигналів AB, що належать до RS-485 - важлива для працездатності системи
3. Полярність сигналів аудіолінії AUD та вирівнюючого проводу GND - не важлива
4. Суворо забороняється розпаровка сигналів A, B та AUD по різних парах, наприклад:
    1 пара - A+AUD, 2 пара - B+AUD
    або
    1 пара A+GND, 2 пара B+GND
5. Контакти GND всередині пристроїв з'єднані разом, тому дозволяється скручувати разом жили, що утворюють вирівнюючий провід, заводити до одної клеми разом (замість 2х)
6. Вирівнюючий провід використовується для вирівнювання потенціалів GND трансиверів RS-485, через них не передається сигнал, полярність не важлива
7. Ретранслятори РЛЦА розривають лінію, та вирівнюючий провід, утворюючи ізольовані сегменти.
8. Ретранслятор має 2 інтерфейси з маркуванням "До диспетчера" та "До абонентів", що однозначно задає сторону (абонентську), яка має MASTER-підтягування сигналів A та В до +/- живлення.
9. Всі пристрої мають міст на вході живлення 24В, тому полярність +/- не важлива


