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Порядок установки и подключения МГ-2: 
 
1. Присоединить провод заземления согласно Рис. 1; 
 

 
Рисунок 1 – Назначение контактов клеммников МГ-2 

 
2. Присоединить входную линию (линии); 
3. Подключить выходную линию (линии) и соединить ее со входом 
архиватора речи в соответствии со схемой подключения МПМ-12; 
4. Вывести провода линий в прорези на корпусе и закрыть корпус модуля. 
 
Внимание: 

1. Запрещается оставлять неподключенным клемму заземления; 
2. Запрещается подключать «0» провод электросети для зануления 

грозозащиты; 
3. Для заземления необходимо использовать провод сечением 2,5мм2; 
4. Модуль грозозащиты устанавливается в разрыв линии. 



Гарантийный талон 
 
Срок  гарантии – 12 месяцев. 
 
Модуль грозозащиты «МГ-2» драгоценных металлов в своем составе не 
содержит. 
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